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U članku je prikazana analiza područja primjene postupka proračuna stupova prema Ehlersu na 
temelju koje su nacrtani dijagrami interakcije i uspoređeni s tzv. klasičnim dijagramima. Primijenjeni 
su uvjeti Eurokoda 2 o minimalnoj i maksimalnoj armaturi. Upozorava se na djelovanje momenta 
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the bending moment and compressive force action in cases when Ehlers procedure results in an 
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classiques. Les conditions de l’Eurocode 2 relatives à l’armature minimale et maximale ont été 
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1 Uvod 
Armiranobetonski stupovi kao elementi konstrukcija 
izloženi su složenom naprezanju koje nastaje istodob-
nim djelovanjem momenata savijanja oko jedne ili oko 
obje glavne osi presjeka i uzdužne sile, tj. ekscentrič-
nom naprezanju. Među građevinskim inženjerima u 
praksi popularno je nekoliko načina proračunavanja 
armature betonskih presjeka koji su izloženi takvom 
djelovanju. Postoje postupci proračuna armature stupo-
va [1, 2, 3, 4], postupci s pomoću tablica  [5, 6, 9] i 
postupci s dijagramima interakcije [7, 11, 12, 15, 18]. 
Naravno da se i tablični postupci i oni s pomoću dija-
grama interakcije zasnivaju na proračunima armature 
betonskog presjeka. Prije izrade interakcijskih dijagrama 
jedan od popularnih načina proračuna bio je postupak 
prema Ehlersu [4] i/ili prema Wuczkowskom [15]. Valja 
uočiti da se primjenom proračuna bez interakcijskih 
dijagrama gubi osjećaj za nosivost presjeka za određenu 
kombinaciju djelovanja momenta savijanja i uzdužne 
sile. S druge pak strane, interakcijski dijagrami kao kri-
vulje nosivosti presjeka daju sliku unutar koje vrijede 
kombinacije momenata savijanja i uzdužne sile. Ovi 
dijagrami određuju koeficijente armiranja presjeka. Osim 
toga, dijagrami interakcije ograničeni su još i propisima 
određenim minimalnim i maksimalnim armaturama [10] te 
dopuštenim naprezanjem od uzdužne sile [13]. Zbog 
karaktera djelovanja horizontalnih sila i vibracija kons-
trukcije vlačno i tlačno područje presjeka stupa često 
mijenja položaj. Radi toga, a i zbog opasnosti zamjene 
tlačne vlačnom armaturom, presjek stupa nije uvijek 
dobro armirati nesimetrično, nego je bolje armirati ga 
simetrično, tj. uzdužnom armaturom iste površine smješ-
tenom uz nasuprotne stranice pravokutnog presjeka. 
Ako se za proračun armature ne rabe dijagrami interak-
cije, tada se može dogoditi da se postupkom prema 
Ehlersu (ili prema Wuczkowskom) ne dobiju točni rezul-
tati. U praksi je ustanovljeno da su ovim metodama re-
zultati ponekad vrlo slični, a nekad su odstupanja tolika 
da se jednim postupkom dobije određena površina arma-
ture, a drugim tzv. “negativna armatura”. 
Da bi se dijagrami interakcije mogli razlikovati, jedan je 
nazvan po Ehlersu a drugi, čije se izvedenice nalaze u 
literaturi, nazvan je tzv. “klasični”. 
1.1 Osnovne postavke proračuna 
Proračun se provodi prema graničnom stanju nosivosti 
po europskoj normi ENV 1992-1-1 [10], (Eurokod 2, tj. 
EC 2), uza sve oznake koje se u njoj rabe. To je samo 
jedna od razlika u odnosu prema članku [18] koji je ra-
đen prema PBAB-u.  Proračun se zadržava na razini 
presjeka. Analiziraju se stupovi pravokutnih poprečnih 
presjeka i vitkosti λ manje od 25, dakle ne uzima se u 
obzir izvijanje. 
Oznake prema EC2 
Oznaka  Značenje 
ξ koeficijent položaja neutralne osi 
ζ koeficijent kraka unutrašnjih sila 
As1 površina vlačne armature 
As2 površina tlačne armature 
αv 
koeficijent punoće dijagrama tlačnih 
naprezanja u betonu 
ka 
koeficijent položaja rezultante tlačnih 
naprezanja 
MSd računski moment savijanja 
MSds 
računski moment savijanja s obzirom na 
težište vlačne armature 
MRds,lim 
računski moment savijanja koji presjek 
može prihvatiti bez tlačne armature 
NSd računska uzdužna sila 
εs1 relativna deformacija vlačne armature  
εs2 relativna deformacija tlačne armature  
εc relativna deformacija betona 
x udaljenost neutralne osi od tlačnog ruba presjeka 
σc naprezanje u betonu  
σs1 naprezanje u vlačnoj armaturi 
σs2 naprezanje u tlačnoj armaturi 
b širina presjeka 
h ukupna visina presjeka 
d statička visina presjeka 
µSd bezdimenzjska veličina momenta savijanja 
νSd bezdimenzijska veličina uzdužne sile 
ω mehanički koeficijent armiranja 
Dimenzioniranje presjeka takvih stupova može se pro-
vesti između ostalih i sljedećim dvjema metodama;  
a) određivanje armature postupkom prema Ehlersu uz 
upotrebu odgovarajućih tablica koje se rabe pri prora-
čunu na savijanje i dijagramima interakcije iz ovog 
članka te 
b) određivanje armature po tzv. klasičnim dijagrami-
ma interakcije.  
U ovom radu će se odrediti područje u kojem se ta dva 
postupka poklapaju, kao i područje u kojem je očito od-
stupanje. Uz već postojeće dijagrame interakcije [12] i 
[15], ovdje će se odrediti i dijagrami interakcije koji od-
govaraju postupku dimenzioniranja prema Ehlersu. Pro-
vest će se analiza prema graničnom stanju nosivosti po 
ENV 1992-1-1 [10], uz ograničenja iz ENV 1998-1-3 
(Eurokod 8, tj. EC 8) [13]. 
Daje se prikaz armiranja simetričnom armaturom. Rabit 
će se rebrasta armatura RA-400/500. 
Određivanje parametara potrebnih za konstruiranje dija-
grama koji će se primijeniti za proračun armature navedeno 
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je dalje u tekstu. Dijagrami interakcije se iscrtavaju s po-
moću računalnog programa Microsoft Excel ‘97 [17]. 
2 Određivanje parametara za proračun armature 
pravokutnih ekscentrično opterećenih stupova 
Na slici 1. prikazan je presjek stupa opterećen ekscen-
tričnom uzdužnom silom te dijagram relativnih defor-
macija (ε), tlačnih naprezanja u betonu i unutarnjih sila, 
s oznakama dimenzija i ostalih veličina po EC 2. 
 
Slika 1. Poprečni presjek, oznake dimenzija, dijagrami relativnih 
deformacija i  naprezanja, rezultante tlačnih i vlačnih 
naprezanja 
U proračunu se pretpostavljaju omjeri visine presjeka 
stupa h i statičke visine d = 0,9 h, tj. udaljenost armature 
od bližeg ruba d1 = d2 = 0,1 h.  
Sa svim poznatim relativnim deformacijama proračuna 
se koeficijent položaja neutralne osi ξ, koeficijent kraka 
unutarnjih sila ζ, koeficijent punoće dijagrama αv i 
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Uz poznate relativne deformacije vlačne armature εs1 i 
betona εc2 određuju se naprezanja u vlačnoj i tlačnoj 
armaturi:  
ydsss fE ≤= .11 εσ , ydsss fE ≤= .22 εσ , (6) 




εε  (7) 
a položaj neutralne osi dan je izrazom: 
.dx ⋅= ξ  (8) 
Krak unutarnjih sila  
,dz ⋅= ς  (9) 
gdje je: 
.1 ξς ⋅−= ak  (10) 
2.1 Određivanje dijagrama interakcije postupkom 
Ehlersa 
Koliko je autorima poznato, do sad nitko nije izradio 
dijagrame interakcije za elemente naprezane ekscentrič-
nim tlakom prema postupku Ehlersa rabeći oznake i 
uvjete iz ENV 1992-1-1. Pri određivanju dijagrama 
interakcije rabe se omjeri dimenzija presjeka prikazani 
na slici 1. Varira se mehanički koeficijent armiranja, ω, 
od 0,05 do 1,00 pri čemu se za jednaki mehanički koe-
ficijent armiranja mijenjaju vrijednosti bezdimenzijske 
veličine uzdužne sile νSd. S takvim ulaznim podacima 
traži se bezdimenzijska veličina momenta savijanja µSd 
koja bi uz zadanu bezdimenzijsku veličinu uzdužne sile 
davala pretpostavljeni mehanički koeficijent armiranja. 
Pretpostavka postupka Ehlersa je sljedeća: 
Presjek stupa opterećen uzdužnom silom i početnim mo-
mentom savijanja prevodi se u presjek na kojem uzdužna 
sila djeluje u težištu “vlačne” armature uz ukupni moment 
savijanja  koji se dobiva zbrajanjem početnog i 
dodatnog momenta savijanja. Dodatni moment savijanja 
nastaje zbog prenošenja uzdužne sile iz težišta presjeka 
u težište “vlačne“ armature. Nakon toga djelovanje na 
presjek može se uzeti kao zbroj dvaju stanja djelovanja: 
a) na presjek djeluje samo ukupni  moment savijanja  
(bez uzdužne sile),  
b) na presjek djeluje samo uzdužna sila, i to u težištu 
“vlačne” armature, tako da se toj sili odupire samo 
“vlačna” armatura.  
U slučaju b) radi se pogreška jer se toj sili ne odupire 
samo “vlačna” armatura nego čitav presjek, ali to postu-
pak Ehlersa ne uzima u obzir. Ako je uzdužna sila N 
mala time se ne čini velika pogreška. 
Odvojeno se promatraju dva slučaja: 
1) U presjeku nije potrebna tlačna armatura,  tj. ukupni 
proračunski moment savijanja manji je ili jednak naj-
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većem momentu savijanja za jednostruko armiran 
presjek, MSds≤MRds,lim, ali, s obzirom na to da je riječ 
o stupovima, postavlja se simetrična armatura As1=As2. 
2) U presjeku je potrebna tlačna armatura, tj. ukupni ra-
čunski moment savijanja veći je od najvećeg momenta 
savijanja za jednostruko armirani presjek, MSds>MRds,lim. 
2.1.1 Računski moment savijanja manji je ili jednak 
najvećem momentu savijanja za jednostruko 
armirani presjek, MSds ≤ MRds,lim. 




,lim,lim µ . (11) 
Za razrede betona C12/15 do C35/45, pri MSds ≤ MRds,lim, 
EC2 dopušta najveći omjer tlačnog područja i statičke 
visine ξ = x/d = 0,45. Slijedi: εc2 / εs1= -3,5/4,28o/oo 
(slika 1.),  µRds,lim = 0,252  i ζlim=0,811. 
Za razrede betona C40/50 i više, EC2 dopušta ξ = x/d = 
0,35: εc2/εs1 = -3,5/6,5o/oo, µRds,lim = 0,206 i ζlim = 0,854. 
Uz pretpostavljeni mehanički koeficijent armiranja ω i 
pretpostavljenu bezdimenzijsku uzdužnu tlačnu silu νSd, 
prema postupku koji slijedi određuje se bezdimenzijski 
moment savijanja µSd: 
Prvo se pretpostavlja kakvoća armature s odgovarajućom 
proračunskom granicom popuštanja čelika fyd. 
Zatim se iz slike 2. odredi MSds, tj. ukupni proračunski 
moment savijanja s obzirom na težište vlačne armature  
sSdSdSds zNMM ⋅+= , (12) 
























gdje je ζ koeficijent kraka unutrašnjih sila koji odgovara 
proračunskom momentu MSds. Ovaj se koeficijent kreće 
između 0,811 i 0,998 i ovisi o relativnim deformacijama 
εc2 i εs1 prema izrazu (10). Izraz (13) može se pisati u 

























Proračunana armatura postavlja se, zbog simetričnog 
armiranja stupa, u vlačno a ista takva i u tlačno područje 
presjeka. Naravno da je tada u presjeku stupa dvostruko 
više uzdužne armature od potrebne. Pri tome valja pošti-
vati uvjete da je ukupna armatura veća od minimalne i 
manja od maksimalno dopuštene armature stupa.  
 
Slika 2.  Ukupni proračunski moment savijanja MSds manji je ili 
jednak najvećem momentu savijanja za jednostruko 
armirani presjek, MRds,lim 
Mehanički koeficijenti armiranja vlačne (ω1) i tlačne 


















= 22ω . (15) 
Bezdimenzijska veličina uzdužne sile νSd mora biti ma-





























a bezdimenzijska veličina momenta savijanja µSd mora 
biti manja ili jednaka od bezdimenzijske veličine mo-
menta nosivosti na savijanje µRd: 




















































Izraz (14) uvrsti se u (15) i dobije se: 
,11      















































































µω . (19) 











µω SdSd . (20) 
Za savijanje bez uzdužne sile (νSd = 0) izlazi iz izraza 
(20): ω1 = µSd /ζ. 
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Iz izraza (20) izluči se bezdimenzijska veličina 
momenta savijanja koja glasi: 
( )44,01 −+⋅= ςνςωµ SdSd . (21) 
U slučaju simetrične armature, ω1 = ω2 = ω, posljednji 
izraz služi za konstruiranje jednog dijela interakcijskog 
dijagrama.  
2.1.2 Računski moment savijanja veći je od najvećeg 
momenta savijanja za jednostruko armiran presjek, 
MSds > MRds,lim 
U slučaju kada je ukupni računski moment savijanja ve-
ći od najvećeg momenta savijanja za jednostruko armi-
rani presjek provodi se ovaj postupak.  
Uz pretpostavljeni mehanički koeficijent armiranja ω  i 
pretpostavljenu bezdimenzijsku uzdužnu tlačnu silu νSd 
određuje se bezdimenzijski moment savijanja µSd. Pret-
postavljena je kakvoća armature s odgovarajućom račun-
skom granicom popuštanja čelika fyd. 

























Kada se izraz (12) uvrsti u (22) dobije se: 
.
)(





























Prema izrazima (22) i (23) može se pri velikoj računskoj 
tlačnoj sili, NSd dogoditi da vlačna armatura bude manja 
od minimalne ili čak “negativna”, tj manja od nule. To 
je slučaj kada je cijeli presjek tlačno naprezan, tj. neu-
tralna os nalazi se izvan presjeka. U takvim slučajevima 
inženjeri u praksi usvajaju minimalnu armaturu ne vodeći 
računa o potrebnoj tlačnoj armaturi. Tako odabrana ar-
matura ne mora uvijek biti dostatna.  
 
Slika 3. Ukupni računski moment savijanja MSds veći je od 
najvećeg momenta savijanja za jednostruko armirani 
presjek, MRds,lim 
ζlim je koeficijent kraka unutrašnjih sila koji odgovara 
računskom momentu nosivosti jednostruko armiranog 
presjeka, MRds,lim.  
Mehanički koeficijent armiranja dan je izrazom (15) u 





















































































=µ  (26) 
Za zs = (h/2) - d1 = (0,55 - 0,11) d ≈ 0,44d, iz izraza (25) 
izluči se bezdimenzijska veličina momenta savijanja: 





































= , (28) 









µνµω −+= , (29) 
a bezdimenzijski moment savijanja: 
d
zs
SdRdsSd νµωµ −+= lim,289,0 . (30) 
Između dvije armature, As1 i As2, usvaja se veća, tj. usva-
ja se veći koeficijent armiranja od dva, ω1  i ω2, a presjek se 
armira simetričnom armaturom As1 = As2, tj. ω1 = ω2 = ω. 
Time se u presjek uvodi veća armatura od, za granično 
stanje nosivosti, potrebne. Kada je MSds = MRds,lim 
vrijedi: 
sSdRdsSd zNMM ⋅−= lim, .  (31) 
Ako se izraz (31) podijeli s (bd2fcd) dobiva se izraz: 
d
zs
SdRdsSd νµµ −= lim, . (32) 
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2.1.3 Određivanje pravaca dijagrama interakcije 
S pomoću navedenih izraza nacrtaju se na slici 4. pravci 
I do IV nosivosti presjeka naprezanih uzdužnom 
tlačnom silom i momentom savijanja za jedan određeni 
koeficijent simetričnog armiranja, npr. ω  = 0,2. Pravci I 
do IV prikazuju nosivost (otpornost) presjeka a dobiju 
se s pomoću izraza (21), (27), (30) i (32), tako da se 
izjednače veličine µSd sa  µRd te νSd  sa νRd iz izraza (16) 
i (17).  
Izrazi (21), (27), (30) i (32) daju četiri grane dijagrama 
interakcije prema Ehlersu . 
Izraz (21) vrijedi za 
d
zνµµ sSdRd,Sd −≤ lim , a prikazan 
je pravcem I na slici 4. 
Izraz (27) prikazan je pravcem II na slici 4. i vrijedi kada je 
d
z
νµµ sSdRd,Sd −> lim , i to od križanja s pravcem I do 
križanja s pravcem III dobivenim na osnovi izraza (30),  
Izraz (30) prikazan je pravcem III na slici 4. i vrijedi 
kada je 
d
zνµµ sSdRd,Sd −> lim  i to od križanja s prav-
cem II dobivenim na osnovi izraza (27). Izraz (32) 
prikazan je pravcem IV i predstavlja granicu kada je 
MSds = MRds,lim. 
Postupak se potom provodi za različite mehaničke koe-
ficijente armiranja ω od 0,05 do 1,0. Interakcijski dija-
grami dobiveni postupkom Ehlersa dani su na slici 5. S 
pomoću ovih dijagrama može se odrediti armatura rabe-
ći izraz (16) za bezdimenzijsku veličinu uzdužne sile νSd 
i izraz (17) za bezdimenzijsku veličinu momenta savija-
nja µSd. Na dijagramu na slici 5. očita se mehanički koe-
ficijent armiranja ω te ga se uvrsti u izraz (33) da se izra-





ss ⋅== ω  (33) 
Naravno da ukupna uzdužna armatura presjeka stupa 
mora biti između minimalno i maksimalno dopuštene. 
Ovakav dijagram interakcije se ne preporučuje za praksu u 
cijelom svojem području, nego samo u jednom dijelu. 
On je konstruiran samo zato da bi se vizualno prikazala 
njegova uporabljivost za koju se ne može dobiti osjećaj 
proračunom. 
 
Slika 4. Dijagram interakcije s pomoću postupka po Ehlersu prema EC 2 za mehanički koeficijent armiranja ω = 0,2 
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2.2 Postupak određivanja “klasičnih” dijagrama 
interakcije 
Da bi se dijagrami interakcije mogli razlikovati, jedan 
dijagram je nazvan po Ehlersu a drugi, čije se izvedeni-
ce nalaze u literaturi, nazvan je tzv. “klasični”. 
Proračun armiranobetonskih stupova, s pomoću dijagra-
ma interakcije, poznat je postupak koji se temelji na 
pretpostavkama linearne raspodjele deformacija po visi-
ni presjeka te ravnoteže unutarnjih i vanjskih sila.  
Pretpostave se kakvoća betona i armature te smještaj 
simetrične armature u betonskom presjeku stupa. 
Za različite odnose relativnih deformacija armature εs i 
betona εc variraju se mehanički koeficijenti armiranja od 
0,05 do 1,00 i traže se bezdimenzijske veličine uzdužne 
sile νSd  i momenta savijanja µSd  koji će izazvati takve 
relativne deformacije pojedinog materijala.  






























  (34) 
Nosivost presjeka na uzdužnu tlačnu silu jest: 
112285,0 ssssvcdRd AAbdfN σσξα ⋅−⋅+⋅⋅⋅⋅=  (35) 
Računska uzdužna sila i računski moment savijanja 
moraju zadovoljavati uvjete: 
NSd ≤ NRd, (36) 
MSd ≤ MRd. 
Bezdimenzijska veličina uzdužne sile νSd mora  biti 
manja ili jednaka bezdimenzijskoj uzdužnoj sili 
nosivosti νRd. Izraz (16), uz ω = ω1 = ω2 (za simetrično 
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Slika 5. Dijagrami interakcije po EC2 prema postupku Ehlersa za As1=As2  i RA 400/500 
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Bezdimenzijska veličina momenta savijanja µSd mora 
biti manja ili jednaka bezdimenzijskoj veličini momenta 
nosivosti na  savijanje µRd. Izraz (17), uz ω = ω1 = ω2 
(za simetrično armiranje) te uz d1 = d2 dade se prikazati 
kao: 














































Na slici 6. prikazani su dijagrami interakcije za simet-
ričnu armaturu. Dijagrami odgovaraju nosivosti presjeka 
za određenu armaturu, tj. veličini mehaničkog koefici-
jenta armiranja ω. 
2.3 Ograničenja primjene dijagrama interakcije  
Za proračun stupova pravokutnog poprečnog presjeka 
potrebno je u dijagramima interakcije utvrditi određena 
ograničenja primjene. 
Prvo se ograničenje odnosi na potrebnu duktilnost pres-
jeka. Prema EC8 [13] za različite razrede duktilnosti  
(L = niska duktilnost, M = srednja, H = visoka duktil-
nost) dopuštaju se slijedeće najveće računske tlačne uz-
dužne sile u stupu: 
- za razred L duktilnosti -  NSd ≤ 0,75 b⋅h⋅fcd 
- za razred M duktilnosti - NSd ≤ 0,65 b⋅h⋅fcd  
- za razred H  duktilnosti - NSd ≤ 0,55 b⋅h⋅fcd. 
To znači da za odnose dimenzija d = 0,9 h, bezdimenzij-
ska vrijednost uzdužne sile prema izrazu (16) iznosi: 
- za razred L duktilnosti - νSd ≤ 0,833 
- za razred M duktilnosti - νSd ≤ 0,722 
- za razred H duktilnosti - νSd ≤ 0,611. 
Drugo je ograničenje minimalna dopuštena površina 
armature koja za stupove iznosi:   
As,min = 0,003 bh, što za simetričnu armaturu: As1, min =  
= As2,min = 0,0015 bh. 
 
Slika 6. “Klasični” dijagrami interakcije po EC2 za simetričnu armaturu As1 = As2  i RA 400/500  
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=  (39) 
Za armaturu kvalitete RA 400/500 fyd=347,8 N/mm2, 
ovisno o razredu betona bit će: 
- C25/30,  fcd = 16,67 N/mm2,  ωmin = 0,035 
- C30/37,  fcd = 20,00 N/mm2,  ωmin = 0,029 
- C35/45,  fcd = 23,33 N/mm2,  ωmin = 0,025 
- C40/50,  fcd = 26,67 N/mm2,  ωmin = 0,022. 
Treće je ograničenje maksimalna dopuštena površina 
armature koja za stupove prema EC2 [10] iznosi: 
As,max = 0,040 bh, odnosno As1, max = As2,max= 0,020 bh. 













= . (40) 
Za armaturu kvalitete RA 400/500, tj. fyd=347,8 N/mm2, 
ovisno o razredu betona bit će: 
- C25/30  ωmax = 0,464 
- C30/37  ωmax = 0,386 
- C35/45  ωmax = 0,331 
- C40/50  ωmax = 0,290. 
Na sljedećim slikama prikazani su dijagrami interakcije 
s ograničenjima uzdužne tlačne sile za srednji razred 
duktilnosti (M) te minimalne i maksimalne armature za 
razrede betona C25/30 i C35/45 i za armaturu RA 
400/500.  
 
Slika 7. Dijagrami interakcije s ograničenjima uzdužne sile za razred duktilnosti “M” prema EC8, te minimalne i maksimalne armature za 
beton C25/30 i armaturu RA 400/500 prema EC2 
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2.4 Usporedba “klasičnih” dijagrama interakcije 
i dijagrama interakcije prema Ehlersu 
Prethodnim se izrazima i dijagramima interakcije, za 
različite vrijednosti mehaničkih koeficijenata armiranja 
ω, dobivaju pripadni momenti savijanja i uzdužne sile 
ili njihove bezdimenzijske veličine, odnosno za poznate 
momente savijanja i uzdužne sile može se odrediti arma-
tura u presjeku. Ovi dijagrami dani su postupkom prema 
Ehlersu i tzv. “klasičnim” postupkom. Da bi se ustanovilo 
odstupanje postupka prema Ehlersu od točnijeg “klasič-
nog” postupka, ove dijagrame valja usporediti.  
U istom koordinatnom sustavu na slici 9. prikazuju se 
oba dijagrama interakcije kako bi se odmah uočilo 
odstupanje dviju metoda kao i područje u kojem će obje 
metode davati slične rezultate. Vidljivo je da se dija-
grami dobro podudaraju pri malim vrijednostima uz-
dužne tlačne sile, a ne podudaraju se pri velikim vrijed-
nostima.  
3 Zaključak 
Na temelju usporedbe dijagrama interakcije dobivenih 
dvjema poznatim metodama proračuna na ekscentrični 
tlak (tzv. “klasični” dijagrami interakcije i postupak pre-
ma Ehlersu) zaključuje se sljedeće: 
• najveće podudaranje ovih dviju metoda događa se 
kod malih  veličina uzdužne tlačne sile i to područje 
može se za EC2 odrediti kao 0≤νSd≤0,3  
• pri većoj uzdužnoj sili, nagibi dijagrama za iste m-
ehaničke koeficijente armiranja približno su jednaki 
tako da su krakovi dijagrama gotovo paralelni. Među-
tim, dijagrami dobiveni metodom prema Ehlersu 
pomaknuti su prema ishodištu tako da se prema toj 
metodi dobiva znatno veća potrebna površina 
armature 
• iz dijagrama sa slike 9. također se može zaključiti da 
su razlike između ovih dviju metoda, kada je νSd>0,3, 
to veće što je manji moment savijanja, a razlike se 
smanjuju s povećanjem momenta 
 
Slika 8. Dijagrami interakcije s ograničenjima uzdužne sile za razred duktilnosti “M” prema EC8, te minimalne i maksimalne armature za 
beton C35/45 i armaturu RA 400/500 prema EC2 
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• postupak prema Ehlersu daje neracionalno veliku ar-
maturu u području većih uzdužnih tlačnih sila 
• radi zadovoljenja uvjeta duktilnosti iz EC8 [13] te 
uvjeta minimalne i maksimalne armature prema EC2 
[10] primjenu interakcijskih dijagrama treba ograni-
čiti na dopušteno područje (slike 7. i 8.) 
• valja biti oprezan s tzv. “negativnom” vlačnom ar-
maturom koja se postupkom Ehlersa dobije za veće 
vrijednosti tlačne uzdužne sile jer u takvim slučaje-
vima može biti mjerodavna tlačna ili minimalna  
armatura, a odabire se veća od tih dviju 
• treba naglasiti da dijagrami interakcije koji se teme-
lje na postupku Ehlersa nisu konstruirani kako bi se 
rabili u praksi, nego zato da se upozori na netočnost 
tog postupka pri povećanim uzdužnim silama, a što 
se zorno vidi usporedbom sa tzv. “klasičnim” (točni-
jim) dijagramima interakcije 
• preporučuje se uporaba tzv. “klasičnih” dijagrama 
interakcije koji su dani na slikama 7 i 8. 
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